EXCMO. AYUNTAMIENTO

Ae
VILLANUEVA DE LA SERENA

(BADAJOZ)

INFORME QUE EMITE DONA MONICA ARIAS RAPOSO, INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL AL
SERVICIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA.

ASUNTO: CONTRATO DEL SUMINISTRO E INSTALACION, POR LOTES, DE LUMINARIAS
CON TECNOLOGIA LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE VILLANUEVA DE LA
SERENA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SUJETO A REGULACION
ARMONIZADA Y CON CARGO AL FONDO JESSICA-F.I.D.A.E.

Vista y estudiada la solicitud de informe formulada por la Mesa de Contratacién, en el
procedimiento convocado para la adjudicacién del contrato arriba referido en la sesién
celebrada el pasado dia 17 de julic de 2017, con el fin de determinar si las ofertas presentadas
cumplen con las prescripciones técnicas minimas establecidas en el Sobre n° 2, atendiendo o los
criterios que rigen esta contratacion, se informa:

1.- RELACION DE LICITADORES EN LOTE 1.

IMESAPI, S.A.
PROYECTOS Y MONTAJES INGEMONT, S.A

SISTEMA DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A (SACONSA)

NEW ENERGY CONCEPT 2020, S.L

JOSE MARIA ENCINAS GIL

DUCTOLUY, S.L

SISTEM MELESUR EJERGIA, S.A

API MOVILIDAD, S.A

. PROYECTOS E INSTALACIONES ENERGETICAS S.XXI, S.L. (PRINEN)

10. MICROLED LA MANCHA, S.L.

11. GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERIA Y MONTAJES, S.L

12. EIFFAGE ENERGIA , S.L.U

13. LINEAS Y CABLES, S.A.

14. ELECNOR, S.A

15. SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. (SICE)

16. MONTAJES ELECTRICOS DEL GUADIANA AGRICOLA E INDUSTRIALES (MEGAISA)
17. ATEX ENERGIAS RENOVABLES, S.L

18. COBRA

19. GREMOBA, S.L

W N O R B

2~ ANALISIS Y VALORACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS.

A continuacién procedemos al estudio detallado del sobre n° 2 de cada una de las
ofertas presentadas con el fin de determinar si cumplen o no con los requisitos minimos
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

1.- IMESAPI, S.A

La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
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2.- PROYECTOS Y MONTAJES INGEMONT, S.A

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- Segin el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, en el punto 6 de la cldusula
tercera indica: “Deberdn estudiarse al menos todas las vias presentes en dicho anexo
(1), conservando el perfil de la via, disposicién de luminarias, asi como la clase de
iluminacién seleccionada”.

Los estudios presentados por el licitador no respetan este punto en lo concerniente a:

o Calle DUQUE, Saliente sobre la calzada.

o Calle HERRERA, Saliente sobre la calzada, inclinacién del brazo, longitud y
clase de iluminacién seleccionada.

o Calle LOPEZ de AYALA, Saliente sobre la calzada, longitud del brazo.

o Calle PANADEROS, Saliente sobre la calzada, clase de iluminacién
seleccionada.

o0 Pol INDUSTRIAL Montepozuelo |, Saliente sobre la calzada, inclinacién del
brazo, clase de iluminacién seleccionada.

o Pol INDUSTRIAL Montepozuelo I, Saliente sobre la calzada, inclinacién del
brazo, clase de iluminacién seleccionada,

o Calle SAN MIGUEL, Saliente sobre la calzada, inclinacién del brazo, longitud
del brazo.

o Calle YALDIVIA, Saliente sobre la calzada.

- El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 5TAB116-
030740 (STW) Lum. Exterior: ABBY 15W 4000K (STW) supera en més de un 5% el
méximo permitido, que para la tipologia nimero 7 es de 1.785 Im.

- El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 5TAB116-
030740 (STX) Lum. Exterior: ABBY 26W 4000K (STX) es supera en més de un 5% el
minimo permitido, que para la tipologia nimero ¢ es de 3.230 Im.

- El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB116-
030T40 (STX) Lum. Exterior: ABBY 26W 4000K (STX) supera en mds de un 5% el
méximo permitido, que para la tipologia nimero 10 es de 2.677,5 Im.

- En el sobre 2, se observan documentos que deben ser valorables en el sobre n°® 4,
criterios automdaticos.

Del Pliego de Prescripciones Técnicas, se deduce con total claridad la documentacién
quedebe contener cada sobre y ademds se afiadieron varios comentarios en el Perfil
del Contratante durante el plazo de presentacion de las ofertas, con el fin de
destacar este aspecto.

Es de especial interés desconocer los aspectos susceptibles de valoracién avtomdtica
en tanto sean objeto de valoracién los aspectos sujetos a juicio de valor, para evitar
que pueda influir en la ponderacién del juicio técnico al conocerse previamente la
puntuacién que obtendria un licitador en estos aspectos reglados o autométicos. Tan
importante es esta regla del secreto de la oferta que su inobservancia supone la
exclusién del licitador que la incumple y por ello debe exigirse la debida diligencia a
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los licitadores al presentar y documentar sus ofertas, en aras a preservar el principio
de igualdad de trato de los licitadores que es el que inspira dicha regla.

- Segun el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares en su cléusula 59 solicita a

cada LICITADOR la presentacién de los certificados ISO 9001 e ISO 14001 que
ACREDITE que la EMPRESA FABRICANTE y TODOS SUS PROCESOS DE
FABRICACION sigan los esténdares de calidad y medio ambiente marcados en
ambas normas. A su vez, esta peticién es recomendacion del Instituto para la
Diversificacién y Ahorro de la Energia y del Comité Espaiiol de lluminacién en su
documento “REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS CON
TECNOLOGIA LED PARA ALUMBRADO EXTERIOR”
El Certificado SO 9001:2008, del fabricante ARTESOLAR, se refiere o la
Comercializacién y Distribucién de tecnologia y luminaria LED y no al proceso de
FABRICACION, con lo cual no se certifica que los productos ofertados cumplan con los
requisitos técnicos establecidos en el Pliego.

3.- SISTEMA DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A (SACONSA)

La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

4.- NEW ENERGY CONCEPT 2020, S.L

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técenicas, por los siguientes motivos:

- Segin el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, en el punto 6 de la cléusula
tercera indica: “Deberdn estudiarse al menos todas las vias presentes en dicho anexo
(I1), conservando el perfil de la via, disposicién de luminarias, asi como la clase de
iluminacién seleccionada”.

Los estudios presentados por el licitador no respetan este punto en lo concerniente a:

- Faltan los estudios del Poligono Montepozuelo.

- El flujo nominal del sistema de la luminaria Airis Titanium 1XPG-3 20W supera en
mas de un 5% el méximo permitido, que para la tipologia nimero 10 es de 2.677,5
Im.

5.- JOSE MARIA ENCINAS GIL

La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

6.- DUCTOLUX, S.L

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- Segln el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, en el punto 6 de la cldusula
tercera indica: “Deberdn estudiarse al menos todas las vias presentes en dicho anexo
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(I1), conservando el perfil de la via, disposicién de luminarias, asi como la clase de
iluminacién seleccionada™.
Los estudios presentados por el licitador no respetan este punto en lo concerniente a:
o Calle DUQUE, Saliente sobre la calzada.
o Calle HERRERA, Saliente sobre la calzada, inclinacién del brazo, longitud y
clase de iluminacién seleccionada.
o Calle LOPEZ de AYALA, Sdaliente sobre la calzada, longitud del brazo.
o Calle PANADEROS, Saliente sobre la calzada, clase de iluminacién
seleccionada.
o Pol INDUSTRIAL Montepozuelo |, Saliente sobre la calzada, inclinacién del
brazo, clase de iluminacién seleccionada.
o Pol INDUSTRIAL Montepozuelo Il, Saliente sobre la calzada, inclinacién del
brazo, clase de iluminacién seleccionada.
o Calle SAN MIGUEL, Saliente sobre la calzada, inclinacién del brazo, longitud
del brazo.
o Calle YALDIVIA, Saliente sobre la calzada.

- El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesclar lluminacion,S.A. 51AB116-
030T40 (STW) Lum. Exterior: ABBY 15W 4000K (STW) supera en més de un 5% el
méximo permitido, que para la tipologia nimero 7 es de 1.785 Im.

- El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB116-
030740 (STX) Lum. Exterior: ABBY 26W 4000K (STX) es supera en més de un 5% el
minimo permitido, que para la tipologia nimero @ es de 3.230 Im.

- El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB116-
030T40 (STX) Lum. Exterior: ABBY 26W 4000K (STX) supera en mds de un 5% el
méximo permitido, que para la tipologia nimero 10 es de 2.677,5 Im.

- SegUn el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares en su cldusula 59 solicita o
cada LICITADOR la presentacién de los certificados 1ISO 9001 e ISO 14001 que
ACREDITE que la EMPRESA FABRICANTE y TODOS SUS PROCESOS DE
FABRICACION sigan los estandares de calidad y medio ambiente marcados en
ambas normas. A su vez, esta petlicién es recomendacién del Instituto para la
Diversificacién y Ahorro de la Energia y del Comité Espaiiol de lluminacién en su
documento “REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS CON

" TECNOLOGIA LED PARA ALUMBRADO EXTERIOR"
El Certificado ISO 9001:2008, del fabricante ARTESOLAR, se refiere a la
Comercializacidén y Distribucion de tecnologia y luminaria LED y no al proceso de
FABRICACION, con lo cual no se certifica que los productos ofertados cumplan con los
requisitos técnicos establecidos en el Pliego.

7.- SISTEM MELESUR EJERGIA, S.A

Lo oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- Segin el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, en el punto é de la cldusula
tercera indica: “Deberdn estudiarse al menos todas las vias presentes en dicho anexo

ALUMBRADO PUBLICO DE VILLANUEVA DE LA SERENA.
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(1), conservando el perfil de la via, disposicién de luminarias, asi como la clase de
iluminacién seleccionada”.
Los estudios presentados por el licitador no respetan este punto en lo concerniente a:
o Calle DUQUE, Saliente sobre la calzada.
o Calle HERRERA, Saliente sobre la calzada, inclinacién del brazo, longitud y
clase de iluminacién seleccionada.
o Calle LOPEZ de AYALA, Saliente sobre la calzada, longitud del brazo.
o Calle PANADEROS, Sdliente sobre la calzada, clase de iluminacion
seleccionada.
o Pol INDUSTRIAL Montepozuelo |, Saliente sobre la calzada, inclinacion del
brazo, clase de iluminacién seleccionada.
o Pol INDUSTRIAL Montepozuelo Il, Saliente sobre la calzada, inclinacién del
brazo, clase de iluminacién seleccionada.
o Calle SAN MIGUEL, Saliente sobre la calzada, inclinacién del brazo, longitud
del brazo.
o Calle VALDIVIA, Saliente sobre la calzada.

- El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB116-
030T40 (STW) Lum. Exterior: ABBY 15W 4000K (STW) supera en mds de un 5% el
mdximo permitido, que para la tipologia ndmero 7 es de 1.785 Im.

- El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB116-
030T40 (STX) Lum. Exterior: ABBY 26W 4000K (STX) es supera en més de un 5% el
minimo permitido, que para la tipologia nimero @ es de 3.230 Im.

- El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB116-
030T40 (STX) Lum. Exterior: ABBY 26W 4000K (STX) supera en mds de un 5% el
méximo permitido, que para la tipologia nimero 10 es de 2.677,5 Im.

- No presentan los informes fotométricos de las luminarias con las que se han realizado
los estudios.

- Segin el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares en su cléusula 5%  solicita a

cada LICITADOR la presentacién de los certificados ISO 9001 e ISO 14001 que
ACREDITE que la EMPRESA FABRICANTE y TODOS SUS PROCESOS DE
FABRICACION sigan los esténdares de calidad y medio ambiente marcados en
ambas normas. A su vez, esta peticién es recomendacién del Instituto para la
Diversificaciéon y Ahorro de la Energia y del Comité Espaiiol de lluminacién en su
documento “REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS CON
TECNOLOGIA LED PARA ALUMBRADO EXTERIOR”
El Certificado ISO 9001:2008, del fabricante ARTESOLAR, se refiere a la
Comercializacién y Distribucién de tecnologia y luminaria LED y no al proceso de
FABRICACION, con lo cual no se certifica que los productos ofertados cumplan con los
requisitos técnicos establecidos en el Pliego.

8.- API MOVILIDAD, S.A

La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

'INFORME TECNICO SOBRE EL CONTRATO DEL SUMINISTRO E INSTALACION, POR LOTES, DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL.
ALUMBRADO PUBLICO DE VILLANUEVA DE LA SERENA.
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9.- PROYECTOS E INSTALACIONES ENERGETICAS S.XXI, S.L. (PRINEN)

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- En el sobre 2, se observan documentos que deben ser valorables en el sobre n° 4,
criterios automditicos.
Del Pliego de Prescripciones Técnicas, se deduce con total claridad la documentacion
quedebe contener cada sobre y ademds se afiadieron varios comentarios en el Perfil
del Contratante durante el plazo de presentacién de las ofertas, con el fin de
destacar este aspecto.
Es de especial interés desconocer los aspectos susceptibles de valoracién automdtica
en tanto sean objeto de valoracién los aspectos sujetos a juicio de valor, para evitar
que pueda influir en la ponderacion del juicio técnico al conocerse previamente la
puntuacién que obtendria un licitador en estos aspectos reglados o automaticos. Tan
importante es esta regla del secreto de la oferta que su inobservancia supone la
exclusién del licitador que la incumple y por ello debe exigirse la debida diligencia a
los licitadores al presentar y documentar sus ofertas, en aras o preservar el principio
de igualdad de trato de los licitadores que es el que inspira dicha regla.

10.- MICROLED LA MANCHA, S.L.

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- No presenta estudio luminotécnico de ninguna de las calles contempladas en el Lote 1,
en el que se justifique los niveles de iluminacién segin las soluciones que figuran en el
anexo |l

- No presentan la garantia del fabricante del proyector, ni el resto de Documentacién
Técnica Exigida en la Clausula 5° del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

11.- GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERIA Y MONTAJES, S.L

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- No presenta estudio luminotécnico de ninguna de las calles contempladas en el Lote 1,
en el que se justifique los niveles de iluminacién segin las soluciones que figuran en el

anexo Il

12.- EIFFAGE ENERGIA , S.L.U

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

ALUMBRADO PUBLICO DE VILLANUEVA DE LA SERENA,
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- En el sobre 2, se observan documentos que deben ser valorables en el sobre n® 4,
criterios automdticos,
Del Pliego de Prescripciones Técnicas, se deduce con total claridad la documentacion
que debe contener cada sobre y ademés se afiadieron varios comentarios en el Perfil
del Contratante durante el plazo de presentacién de las ofertas, con el fin de
destacar este aspecto.
Es de especial interés desconocer los aspectos susceptibles de valoracion avtomética
en tanto sean objeto de valoracién los aspectos sujetos a juicio de valor, para evitar
que pueda influir en la ponderacién del juicio técnico al conocerse previamente la
puntuacién que obtendria un licitador en estos aspectos reglados o automdticos. Tan
importante es esta regla del secreto de la oferta que su inobservancia supone la
exclusién del licitador que la incumple y por ello debe exigirse la debida diligencia a
los licitadores al presentar y documentar sus ofertas, en aras a preservar el principio
de igualdad de trato de los licitadores que es el que inspira dicha regla.

- No presenta estudio luminotécnico de ninguna de las calles contempladas en el Lote 1,
en el que se justifique los niveles de iluminacién segin las soluciones que figuran en el
anexo Il

13.- LINEAS Y CABLES, S.A.

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- No presenta estudio luminotécnico de ninguna de las calles contempladas en el Lote 1,
en el que se justifique los niveles de iluminacién segin las soluciones que figuran en el
anexo Il

- No presentan la garantia del fabricante del proyector, ni el resto de Documentacion
Técnica Exigida en la Cléusula 5° del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

14.- ELECNOR, S.A

La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

15.- SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. (SICE)

La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

16.- MONTAJES ELECTRICOS DEL GUADIANA AGRICOLA E INDUSTRIALES (MEGAISA)

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- En el sobre 2, se observan documentos que deben ser valorables en el sobre n® 4,
criterios automdticos.

INFORME TECNICO SOBRE EL CONTRATO DEL SUMINISTRO E INSTALACION, POR LOTES, DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL
ALUMBRADO PUBLICO DE VILLANUEVA DE LA SERENA.
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Del Pliego de Prescripciones Téenicas, se deduce con total claridad la documentacion
que debe contener cada sobre y ademds se afiadieron varios comentarios en el Perfil
del Contratante durante el plazo de presentacién de las ofertas, con el fin de
destacar este aspecto.

Es de especial interés desconocer los aspectos susceptibles de valoracién automdtica
en tanto sean objeto de valoracidn los aspectos sujetos a juicio de valor, para evitar
que pueda influir en la ponderacién del juicio técnico al conocerse previamente la
puntucicion que obtendria un licitador en estos aspectos reglados o automdticos. Tan
importante es esta regla del secreto de la oferta que su inobservancia supone la
exclusién del licitador que la incumple y por ello debe exigirse la debida diligencia a
los licitadores al presentar y documentar sus ofertas, en aras a preservar el principio
de igualdad de trato de los licitadores que es el que inspira dicha regla.

17.- ATEX ENERGIAS RENOVABLES, S.L

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones

Técnicas, por los siguientes motivos:

Segln el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, en el punto 6 de la cldusula
tercera indica: “Deberdn estudiarse al menos todas lus vias presentes en dicho anexo
(1), conservando el perfil de la via, disposicién de luminarias, asi como la clase de
iluminacién seleccionada.
Los estudlios presentados por el licitador no respetan este punto en lo concerniente a:
o Calle DUQUE, Saliente sobre la calzada.
o Calle HERRERA, Saliente sobre la calzada, inclinacién del brazo, longitud y
clase de iluminacién seleccionada.
o Calle LOPEZ de AYALA, Saliente sobre la calzada, longitud del brazo.
o Calle PANADERQS, Saliente sobre la calzada, clase de iluminacion
seleccionada.
o Pol INDUSTRIAL Montepozuelo |, Saliente sobre la calzada, inclinacién del
brazo, clase de iluminacién seleccionada.
o Pol INDUSTRIAL Montepozuelo Il, Saliente sobre la calzada, inclinacién del
brazo, clase de iluminacién seleccionada.
o Calle SAN MIGUEL, Saliente sobre la calzada, inclinacién del brazo, longitud
del brazo.
o Calle YALDIVIA, Saliente sobre la calzada.
El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB116-
030T40 (STW) Lum. Exterior: ABBY 15W 4000K (STW) supera en més de un 5% el
mdiximo permitido, que para la tipologia nimero 7 es de 1.785 Im,
El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB116-
030740 (STX) Lum. Exterior: ABBY 26W 4000K (STX) es supera en més de un 5% el
minimo permitido, que para la tipologia nimero 9 es de 3.230 Im.
El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB116-
030T40 (STX) Lum. Exterior: ABBY 26W 4000K (STX) supera en més de un 5% el
méximo permitido, que para la tipologia nimero 10 es de 2.677,5 Im.

'INFORME TECNICO SOBRE EL CONTRATO DEL SUMINISTRO E INSTALAGION, POR LOTES, DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL

ALUMBRADO PUBLICO DE VILLANUEVA DE LA SERENA,
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No presentan informes fotométricos acordes a las fotometrias utilizadas en los
estudios.

Segin el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares en su cldusula 5% solicita
cada LICITADOR la presentacién de los certificados ISO 9001 e ISO 14001 que
ACREDITE que la EMPRESA FABRICANTE y TODOS SUS PROCESOS DE
FABRICACION sigan los estandares de calidad y medio ambiente marcados en
ambas normas. A su vez, esta peticion es recomendacién del Instituto para la
Diversificacién y Ahorro de la Energia y del Comité Espaiiol de lluminacién en su
documento “REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS CON
TECNOLOGIA LED PARA ALUMBRADO EXTERIOR"

El Certificado 1SO 9001:2008, del fabricante ARTESOLAR, se refiere a la
Comercializacién y Distribucién de tecnologia y luminaria LED y no al proceso de
FABRICACION, con lo cual no se certifica que los productos ofertados cumplan con los
requisitos técnicos establecidos en el Pliego.

18.- COBRA

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones

Técnicas, por los siguientes motivos:

Segin el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, en el punto 6 de la cldusula
tercera indica: “Deberdn estudiarse al menos todas las vias presentfes en dicho anexo
(1), conservando el perfil de la via, disposicidn de luminarias, asi como la clase de
iluminacién seleccionada.
Los estudios presentados por el licitador no respetan este punto en lo concerniente a:

o Calle DUQUE, Altura de montaje.

o Calle HERRERA, Inclinacién del brazo.

o Calle SAN MIGUEL, Altura de montaje

o Poligono MONTEPOZUELQ, Inclinacién del brazo.
El flujo nominal del sistema de la luminaria SECOM 3380 58 50 84 3405 ECODUT
K1 LED ASIM STREET supera en més de un 5% el méximo permitido, que para la
tipologia nimero 3 es de 2231,25 Im.
El flujo nominal del sistema de la luminaria SECOM 3380 58 25 84 3405 / ECODUT
K1 LED supera en més de un 5% el méximo permitido, que para la tipologia nimero
3 es de 2231,25 Im. Lo mismo ocurre en Potencia Nominal, ya que el mdéximo
permitido es de 18,9 W
El flujo nominal del sistema de la luminaria SECOM 3380 58 50 84 3407 / ECODUT
K1 LED supera en més de un 5% el méximo permitido, que para la tipologia nimero
7 es de 1.785 Im.
El flujo nominal del sistema de la luminaria SECOM 3380 58 50 84 3405 (14AF-
14A) ECODUT LED ASIM STREET (14AF-14A) supera en més de un 5% el mdximo
permitido, que para la tipologia nimero 8 es de 2.730 Im. Lo mismo ocurre en
Potencia Nominal, ya que el méximo permitido es de 22,05 W.

"INFORME TECNICO SOBRE EL CONTRATO DEL SUMINISTRO E INSTALACION, POR LOTES, DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL
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La potencia nominal del sistema de la luminaria SECOM 3380 58 50 84 3405
(14AF-14A) ECODUT LED ASIM STREET (14AF-14A) supera en més de un 5% el
minimo permitido, que para la tipologia 9 es de 247 W
El flujo nominal del sistema de la luminaria SECOM 3380 58 50 84 3405 (16AF-
12A) ECODUT LED ASIM STREET (16AF-12A) supera en més de un 5% al minimo
permitido, que para las luminarias con tipologia 14 es de 5.225. Ocurre al contrario
con la potencia méxima, también superada, con un valor limite de 46,2 W,
El flujo nominal del sistema de la luminaria SECOM 3380 58 75 84 3405 ECODUT
K1 LED ASIM STREET supera en més de un 5% el méximo permitido, que para la
tipologia nimero 9 es de 3.570 Im. Ocurre de forma similar con la potencia nominal
del sistema.
No se cumplen los niveles de iluminacién establecidos en el RD1890/2008,
Reglamento de Eficiencia Energética en las Instalaciones de Alumbrado Exterior en:

o Calle DUQUE
En el sobre 2, se observan documentos que deben ser valorables en el sobre n°® 4,
criterios avtomditicos.
Del Pliego de Prescripciones Téenicas, se deduce con total claridad la documentacién
que debe contener cada sobre y ademds se afiadieron varios comentarios en el Perfil
del Contratante durante el plazo de presentacién de las ofertas, con el fin de
destacar este aspecto.
Es de especial interés desconocer los aspectos susceptibles de valoraciéon avtomdética
en tanto sean objeto de valoracién los daspectos sujetos a juicio de valor, para evitar
que pueda influir en la ponderacién del juicio técnico al conocerse previamente la
puntuacién que obtendria un licitador en estos aspectos reglados o automaticos. Tan
importante es esta regla del secreto de la oferta que su inobservancia supone la
exclusién del licitador que la incumple y por ello debe exigirse la debida diligencia a
los licitadores al presentar y documentar sus ofertas, en aras a preservar el principio
de igualdad de trato de los licitadores que es el que inspira dicha regla.

19.- GREMOBA, S.L

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones

Técnicas, por los siguientes motivos:

Segun el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, en el punto 6 de la cléusula
tercera indica: “Deberén estudiarse al menos todas las vias presentes en dicho anexo
(), conservando el perfil de la via, disposicién de luminarias, asi como la clase de
ifluminacién seleccionada”.

Los estudios presentados por el licitador no respetan este punto en lo concerniente a:
Faltan los estudios luminotécnicos de 9 de las 12 calles que componen el Lote 1.

El flujo nominal del sistema de la luminaria ZYTECH LED ZYLED-SLAC4-26W supera
en més de un 5% el méximo permitido, que para la tipologia nimero 3 es de
2.231,25 Im.

La potencia de la luminaria ZYTECH LED ZYLED-SLAC4-26W supera en mds de un
5% el méximo permitido, que para la tipologia nimero 3 es de 18W,

ALUMBRADO PUBLICO DE VILLANUEVA DE LA SERENA,
10




ol

EXCMO. AYUNTAMIENTO

Ae
VILLANULEVA DE LA SERENA

(BADAJOZ)
- La potencia de la luminaria ZYTECH LED ZYLED-SLAC4-50W supera en més de un
5% el méximo permitido, que para la tipologia nimero 14 es de 44 W.
- El flujo nominal del sistema de la luminaria ZYTECH LED ZYLED-SLAC4-18W supera
en mds de un 5% el mdaximo permitido, que para la tipologia nimero 7 es de 1785

Im.

- La potencia de la luminaria ZYTECH LED ZYLED-SLAC4-18W supera en mdés de un
5% el maximo permitido, que para la tipologia nimero 7 es de 15,75W.

- No presentan certificados ni garantia del fabricante.

ALUMBRADO PUBLICO DE VILLANUEVA DE LA SERENA,
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1.- RELACION DE LICITADORES EN LOTE 2.

IMESAPI, S.A.
PROYECTOS Y MONTAJES INGEMONT, S.A

SISTEMA DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A (SACONSA)

ENDESA , S.A.U.

ETRALUX, S.A

DUCTOLUX, S.L

E4 INGENIERIA Y CONTROL, S.L

SISTEM INFRAESTRUCTURAS Y OPERACIONES EPC, S.L

APl MOVILIDAD, S.A

10. PROYECTOS E INSTALACIONES ENERGETICAS S.XXI, S.L. (PRINEN)

11. MICROLED LA MANCHA, S.L.

12. GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERIA Y MONTAIJES, S.L

13. LINEAS Y CABLES, S.A.

14. ELECNOR, S.A

15. SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. (SICE)

16. MONTAJES ELECTRICOS DEL GUADIANA AGRICOLA E INDUSTRIALES (MEGAISA)
17. ATEX ENERGIAS RENOVABLES, S.L

18. COBRA

19. GREMOBA, S.L

000 T g b B Ky =

9 ANALISIS Y VALORACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS.

A continuacién procedemos al estudio detallado del sobre n° 2 de cada una de las
ofertas presentadas con el fin de determinar si cumplen o no con los requisitos minimos
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

1.- IMESAPI, S.A

La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

2.- PROYECTOS Y MONTAIJES INGEMONT, S.A

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB124-
060T40 (STW) Lum. Exterior: ABBY 55W 4000K (STW) supera en més de un 5% el
méximo permitido, que para la tipologia nimero 22 es de 6.536,25 Im.

- Segun el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares en su cldusula 59 solicita a
cada LICITADOR la presentacion de los certificados 1ISO 9001 e ISO 14001 que
ACREDITE que la EMPRESA FABRICANTE y TODOS SUS PROCESOS DE
FABRICACION sigan los estdndares de calidad y medio ambiente marcados en
ambas normas. A su vez, esta peticién es recomendacién del Instituto para la
Diversificacién y Ahorro de la Energia y del Comité Espaiiol de lluminacién en su

"INFORME TECNICO SOBRE EL CONTRATO DEL SUMINISTRO E INSTALACION, POR LOTES, DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL
ALUMBRADO PUBLICO DE VILLANUEVA DE LA SERENA.
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documento  “REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS CON
TECNOLOGIA LED PARA ALUMBRADO EXTERIOR”

El Certificado ISO 9001:2008, del fabricante ARTESOLAR, se refiere a la
Comercializacion y Distribucién de tecnologia y luminaria LED y no al proceso de
FABRICACION, con lo cual no se certifica que los productos ofertados cumplan con los
requisitos técnicos establecidos en el Pliego.

3.- SISTEMA DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A (SACONSA)

La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

4.- ENDESA, SAU

La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas,

5.- ETRALUX, S.A

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliege de Prescripciones

Técnicas, por los siguientes motivos:

El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB124-
060740 (STW) Lum. Exterior: ABBY 55W 4000K (STW) supera en mds de un 5% el
méximo permitido, que para la tipologia nimero 22 es de 6.536,25 Im.

En el sobre 2, se observan documentos que deben ser valorables en el sobre n° 4,
criterios que dependen de un juicio de valor.

Del Pliego de Prescripciones Técnicas, se deduce con total claridad la documentacion
que debe contener cada sobre y ademés se afiadieron varios comentarios en el Perfil
del Contratante durante el plazo de presentacién de las ofertas, con el fin de
destacar este aspecto.

Es de especial interés desconocer los aspectos susceptibles de valoracién automdtica
en tanto sean objeto de valoracién los aspectos sujetos a juicio de valor, para evitar
que pueda influir en la ponderacién del juicio téenico al conocerse previamente la
puntuacion que obtendria un licitador en estos aspectos reglados o automdticos. Tan
importante es esta regla del secreto de & oferta que su inobservancia supone la
exclusién del licitador que la incumple y por ello debe exigirse la debida diligencia «
los licitadores al presentar y documentar sus ofertas, en aras a preservar el principio
de igualdad de trato de los licitadores que es el que inspira dicha regla.

Segin el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares en su clausula 5% solicita «
cada LICITADOR la presentacién de los certificados ISO 9001 e ISO 14001 que
ACREDITE que la EMPRESA FABRICANTE y TODOS SUS PROCESOS DE
FABRICACION sigan los esténdares de calidad y medio ambiente marcados en
ambas normas. A su vez, esta peticién es recomendacién del Instituto para la
Diversificacion y Ahorro de la Energia y del Comité Espafiol de lluminacién en su

INFORME TECNICO SOBRE EL CONTRATO DEL SUMINISTRO E INSTALACION, POR LOTES, DE LUMINARIAS CON TEGNOLOGIA LED PARA EL
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documento “REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS CON
TECNOLOGIA LED PARA ALUMBRADO EXTERIOR"

El Certificado I1SO 9001:2008, del fabricante ARTESOLAR, se refiere o la
Comercializacién y Distribucién de tecnologia y luminaria LED y no al proceso de
FABRICACION, con lo cual no se certifica que los productos ofertados cumplan con los
requisitos técnicos establecidos en el Pliego.

6.- DUCTOLUX, S.L

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones

Técnicas, por los siguientes motivos:

El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB124-
060T40 (STW) Lum. Exterior: ABBY 55W 4000K (STW) supera en més de un 5% el
méximo permitido, que para la tipologia nimero 22 es de 6.536,25 Im.

En el sobre 2, se observan documentos que deben ser valorables en el sobre n® 4,
criterios que dependen de un juicio de valor..

Del Pliego de Prescripciones Técnicas, se deduce con total claridad la documentacién
que debe contener cada sobre y ademés se afiadieron varios comentarios en el Perfil
del Contratante durante el plazo de presentacién de las ofertas, con el fin de
destacar este aspecto.

Es de especial interés desconocer los aspectos susceptibles de valoracién automética
en tanto sean objeto de valoracién los aspectos sujetos a juicio de valor, para evitar
que pueda influir en la ponderacién del juicio técnico al conocerse previamente la
puntuacién que obtendria un licitador en estos aspectos reglados o avtomaticos. Tan
importante es esta regla del secreto de la oferta que su inobservancia supone la
exclusién del licitador que la incumple y por ello debe exigirse la debida diligencia a
los licitadores al presentar y documentar sus ofertas, en aras a preservar el principio
de igualdad de trato de los licitadores que es el que inspira dicha regla.

Segin el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares en su clausula 5% solicita «
cada LICITADOR la presentacién de los certificados ISO 9001 e ISO 14001 que
ACREDITE que la EMPRESA FABRICANTE y TODOS SUS PROCESOS DE
FABRICACION sigan los estandares de calidad y medio ambiente marcados en
ambas normas. A su vez, esta peticién es recomendacién del Instituto para la
Diversificacién y Ahorro de la Energia y del Comité Espaiiol de lluminacién en su
documento "REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS CON
TECNOLOGIA LED PARA ALUMBRADO EXTERIOR"

El Certificado ISO 9001:2008, del fabricante ARTESOLAR, se refiere a la
Comercializacién y Distribucién de tecnologia y luminaria LED y no al proceso de
FABRICACION, con lo cual no se certifica que los productos ofertados cumplan con los
requisitos técnicos establecidos en el Pliego.

ALUMBRADO PUBLICO DE VILLANUEVA DE LA SERENA,
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7.- E4 INGENIERIA Y CONTROL, S.L

La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

8.- SISTEM INFRAESTRUCTURAS Y OPERACIONES EPC, S.L, S.A.

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB124-
060T40 (STW) Lum. Exterior: ABBY 55W 4000K (STW) supera en més de un 5% el
méximo permitido, que para la tipologia nimero 22 es de 6.536,25 Im.

- En el sobre 2, se observan documentos que deben ser valorables en el sobre n® 4,
criterios que dependen de un juicio de valor..

Del Pliego de Prescripciones Técnicas, se deduce con total claridad la documentacién
que debe contener cada sobre y ademds se afiadieron varios comentarios en el Perfil
del Contratante durante el plazo de presentacién de las ofertas, con el fin de
destacar este aspecto.

Es de especial interés desconocer los aspectos susceptibles de valoracién automatica
en tanto sean objeto de valoracion los aspectos sujetos a juicio de valor, para evitar
que pueda influir en la ponderacién del juicio técnico al conocerse previamente la
puntuacién que obtendria un licitador en estos aspectos reglados o autométicos. Tan
importante es esta regla del secreto de la oferta que su inobservancia supone la
exclusién del licitador que la incumple y por ello debe exigirse la debida diligencia a
los licitadores al presentar y documentar sus ofertas, en aras a preservar el principio
de igualdad de trato de los licitudores que es el que inspira dicha regla.

- Segln el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares en su cldusula 59 solicita o
cada LICITADOR la presentacién de los certificados ISO 2001 e ISO 14001 que
ACREDITE que la EMPRESA FABRICANTE y TODOS SUS PROCESOS DE
FABRICACION sigan los estédndares de calidad y medio ambiente marcados en
ambas normas. A su vez, esta peticion es recomendacién del Instituto para la
Diversificacion y Ahorro de la Energia y del Comité Espaiiol de lluminacién en su
documento “REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS CON
TECNOLOGIA LED PARA ALUMBRADO EXTERIOR”

- El Certificade 1SO 9001:2008, del fabricante ARTESOLAR, se refiere a la
Comerclalizacién y Distribucién de tecnologia y luminaria LED y no al proceso de
FABRICACION, con lo cual no se certifica que los productos ofertados cumplan con los
requisitos técnicos establecidos en el Pliego.

9.- APl MOVILIDAD, S.A

La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

INFORME TECNICO SOBRE EL CONTRATO DEL SUMINISTRO E INSTALACION, POR LOTES, DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL
ALUMBRADO PUBLICO DE VILLANUEVA DE LA SERENA.
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10.- PROYECTOS E INSTALACIONES ENERGETICAS S.XXI, S.L. (PRINEN)

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- En el sobre 2, se observan documentos que deben ser valorables en el sobre n°® 4,
criterios automdticos.
Del Pliego de Prescripciones Técnicas, se deduce con total claridad la documentacion
que debe confener cada sobre y ademds se aiiadieron varios comentarios en el Perfil
del Contratante durante el plazo de presentacién de las ofertas, con el fin de
destacar este aspecto.
Es de especial interés desconocer los aspectos susceptibles de valoracion avtomdtica
en tanto sean objeto de valoracion los aspectos sujetos a juicio de valor, para evitar
que pueda influir en la ponderacién del juicio técnico al conocerse previamente la
puntuacién que obtendria un licitador en estos aspectos reglados o automdticos. Tan
importante es esta regla del secreto de la oferta que su inobservancia supone la
exclusién del licitador que la incumple y por ello debe exigirse la debida diligencia a
los licitacdores al presentar y documentar sus ofertas, en aras o preservar el principio
de igualdad de trato de los licitadores que es el que inspira dicha regla.

11.- MICROLED LA MANCHA, S.L

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- No presenta estudio luminotécnico de ninguna de las calles contempladas en el Lote 2,
en el que se justifique los niveles de iluminacion segin las soluciones que figuran en el
anexo ll,

- No presentan certificados ni garantia del fabricante.

12.- GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERIA Y MONTAJES, S.L

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- No presenta estudio luminotécnico de ninguna de las calles contempladas en el Lote 1,
en el que se justifique los niveles de iluminacién segin las soluciones que figuran en el

anexo Il

13.- LINEAS Y CABLES, S.A.

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

INFORME TECNICO SOBRE EL CONTRATO DEL SUMINISTRO E INSTALACION, POR LOTES, DE LUMINARIAS CON TEGNOLOGIA LEO PARA EL
ALUMBRADO PUBLICO DE VILLANUEVA DE LA SERENA.
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- No presenta estudio luminotécnico de ninguna de las calles contempladas en el Lote 1,
en el que se justifique los niveles de iluminacién segin las soluciones que figuran en el
anexo Il
- No presentan certificados ni garantia del fabricante.
14.- ELECNOR, S.A
La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
15.- SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A (SICE)
La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

16.- MONTAJES ELECTRICOS DEL GUADIANA AGRICOLAS E INDUSTRIALES (MEGAISA)

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- En el sobre 2, se observan documentos que deben ser valorables en el sobre n°® 4,
criterios automdticos.

- Del Pliego de Prescripciones Técnicas, se deduce con total claridad la documentacion

que debe contener cada sobre y ademés se afiadieron varios comentarios en el Perfil
del Contratante durante el plazo de presentacién de las ofertas, con el fin de
destacar este aspecto.
Es de especial interés desconocer los aspectos susceptibles de valoracion automdtica
en tanto sean objeto de valoracién los aspectos sujetos a juicio de valor, para evitar
que pueda influir en la ponderacién del juicio téenico al conocerse previamente la
puntuacién que obtendria un licitador en estos aspectos reglados o automdticos. Tan
importante es esta regla del secreto de la oferta que su inobservancia supone la
exclusién del licitador que la incumple y por ello debe exigirse la debida diligencia a
los licitadores al presentar y documentar sus ofertas, en aras a preservar el principio
de igualdad de trato de los licitadores que es el que inspira dicha regla.

17.- ATEX ENERGIAS RENOVABLES, S.L

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB124-
060T40 (STW) Lum. Exterior: ABBY 55W 4000K (STW) supera en més de un 5% el
méximo permitido, que para la tipologia nimero 22 es de 6.536,25 Im.

- Segun el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares en su cldusula 5% solicita a
cada LICITADOR la presentacién de los certificados ISO 9001 e ISO 14001 que
ACREDITE que la EMPRESA FABRICANTE y TODOS SUS PROCESOS DE
FABRICACION sigan los estéandares de calidad y medio ambiente marcados en

INFORME TECNICO SOBRE EL CONTRATO DEL SUMINISTRO E INSTALACION, POR LOTES, DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL
ALUMBRADO PUBLICO DE VILLANUEVA DE LA SERENA.
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ambas normas. A su vez, esta peticién es recomendacion del Instituto para la
Diversificacién y Ahorro de la Energia y del Comité Espaiiol de lluminacién en su
documento “REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS CON
TECNOLOGIA LED PARA ALUMBRADO EXTERIOR”

El Certificado 1SO 9001:2008, del fabricante ARTESOLAR, se refiere o la
Comercializacién y Distribucién de tecnologia y luminaria LED y no al proceso de
FABRICACION, con lo cual no se certifica que los productos ofertados cumplan con los
requisitos técnicos establecidos en el Pliego.

18.- COBRA

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones

Técnicas, por los siguientes motivos:

En el sobre 2, se observan documentos que deben ser valorables en el sobre n° 4,
criterios automdticos.

Del Pliego de Prescripciones Técnicas, se deduce con total claridad la documentacién
que debe contener cada sobre y ademds se afiadieron varios comentarios en el Perfil
del Contratante durante el plazo de presentaciéon de las ofertas, con el fin de
destacar este aspecto.

Es de especial interés desconocer los aspectos susceptibles de valoracion automatica
en tanto sean objeto de valoracién los aspectos sujetos a juicio de valor, para evitar
que pueda influir en la ponderacién del juicio técnico al conocerse previamente la
puntuacién que obtendria un licitador en estos aspectos reglados o avtomdticos. Tan
importante es esta regla del secreto de la oferta que su inobservancia supone la
exclusién del licitador que la incumple y por ello debe exigirse la debida diligencia a
los licitadores al presentar y documentar sus ofertas, en aras a preservar el principio
de igualdad de trato de los licitadores que es el que inspira dicha regla.

19.- GREMOBA, S.L

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones

Técnicas, por los siguientes motivos:

Segun el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, en el punto 6 de la clausula
tercera indica: “Deberdn estudiarse al menos todas las vias presentes en dicho anexo
(1), conservando el perfil de la via, disposicién de luminarias, asi como la clase de
iluminacidn seleccionada®,

Los estudios presentados por el licitador no respetan este punto en lo concerniente a:
Faltan los estudios luminotécnicos de la Avda. Hernén Cortés del Lote 2.

La potencia de la luminaria ZYTECH LED ZYLED-SLAC4-44W supera en mds de un
5% el méximo permitido, que para la tipologia nimero 12 es de 39,9W.

No presentan certificados ni garantia del fabricante.

INFORME TECNICO SOBRE EL CONTRATO DEL SUMINISTRO E INSTALACION, POR LOTES, DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL
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1.-

2.~

RELACION DE LICITADORES EN LOTE 3.

1. IMESAPI, S.A.

2. SISTEMA DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A (SACONSA)

3. APl MOVILIDAD, S.A

4. GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERIA Y MONTAIJES, S.L

5. ELECNOR, S.A

6. PROELECTROSONIC, S.L

7. SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. (SICE)

8. MONTAJES ELECTRICOS DEL GUADIANA AGRICOLA E INDUSTRIALES (MEGAISA)
9. COBRA

10. GREMOBA, S.L

ANALISIS Y VALORACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS.

A continuacién procedemos al estudio detallado del sobre n° 2 de cada una de las

ofertas presentadas con el fin de determinar si cumplen o no con los requisitos minimos
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

1.- IMESAPI, S.A

La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

2.-SISTEMA DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A (SACONSA)

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones

Técnicas, por los siguientes motivos:

Segun el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, en el punto 1 de la cléusula
quinta indica: “Se presentard la siguiente documentacién para cada uno de los modelos
ofertados... Cerfificado emitido por Laboratorio Acredifado por ENAC o similar
internacional que acredite que la empresa fabricante y todos sus procesos de fabricacion
referentes a la actividad objeto de contratacién estén certificados con la I1SO 9001-
2008".

Los estudlios presentados por el licitador no respetan este punto en lo concerniente a:
El Certificado 1SO 9001:2008, del fabricante ARTESOLAR, se refiere a la
Comercializacién y Distribucién de tecnologia y luminaria LED y no al proceso de
FABRICACION.

3.- API MOVILIDAD, S.A

La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnlcas.

"INFORME TECNICO SOBRE EL CONTRATO DEL SUMINISTRO E INSTALACION, POR LOTES, DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARAEL
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4.-GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERIA Y MONTAJES, S.L

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- No presenta la documentacién de los fabricantes PHILIPS y FIBER, en lo referente a
garantias, fichas técnicas ni al resto de Documentacién Técnica exigida en la Cléusula
5° del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

5.- ELECNOR, S.A

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- No presentan Certificados exigidos del Proyector IGNIA LIGHT HALOSPOT 16 W, ni
garantia del fabricante, ni el resto de la Documentacién Técnica Exigida en la
Cldausula 5° del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

6.- PROELECTROSONIC, S.L

La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

7.- SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. (SICE)

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- No presentan Certificados exigidos del Proyector AQUA 18W RGBW, sélo Fichas
Técnicas.

- No presentan la garantia del fabricante del proyector, ni el resto de Documentacién
Técnica Exigida en la Cléusula 5° del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

8.- MONTAJES ELECTRICOS DEL GUADIANA AGRICOLA E INDUSTRIALES (MEGAISA)

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

Segun el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, en el punto 6 de la cldusula
tercera indica: “Deberdn estudiarse al menos todas las vias presentes en dicho anexo
(I1), conservando el perfil de la via, disposicién de luminarias, asi como la clase de
iluminacién seleccionada”.

Los estudios presentados por el licitador no respetan este punto en lo concerniente a:

- En la ficha de caracteristicas técnicas presentadas del fabricante LEDS C4 del
proyector AQUA 05-9727-05-CMV1, el indice de resistencia del proyector IK es de
09, inferior al IK 10 de la tipologia 24,

INFORME TECNICO SOBRE EL CONTRATO DEL SUMINISTRO E INSTALACION, POR LOTES, DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL
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- No presenta documentacién del fabricante LEDS C4, en lo referente a garantias, y al
resto de Documentacién Técnica Exigida en la Cldausula 5° del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
9.- COBRA
La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

10.- GREMOBA, S.L

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

Segin el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, en el punto 6 de la cléusula
tercera indica: “Deberdn estudiarse al menos fodas las vias presentes en dicho anexo
(1), conservando el perfil de la via, disposicién de luminarias, asi como la clase de
iluminacidn seleccionada”.

Los estudios presentados por el licitador no respetan este punto en lo concerniente a:

- El flujo nominal del sistema de la luminaria ZYTECH FL-SERIES 150 W supera en més
de un 5% el minimo permitido, que para la tipologia nimero 19 es de 19950 Im.

- La potencia de la luminaria ZYTECH FL-SERIES 150 W supera en més de un 5% el
minimo permitido, que para la tipologia nimero 19 es de 152 W.

- No presentan la garantia del fabricante del proyector, ni el resto de Documentacion
Técenica Exigida en la Cléausula 5° del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

INFORME TECNICO SOBRE EL CONTRATO DEL SUMINISTRO E INSTALACION, POR LOTES, DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL
ALUMBRADO PUBLICO DE VILLANUEVA DE LA SERENA.

21



EXCMO. AYUNTAMIENTO
Ae

VILLANUEVA DE LA SERENA

(BADAJOZ)

1.- RELACION DE LICITADORES EN LOTE 4.

NV ONOO A W —

. IMESAPI, S.A.

. PROYECTOS Y MONTAJES INGEMONT, S.A

. SISTEMA DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A (SACONSA)

. DUCTOLUX, S.L

. APl MOVILIDAD, S.A

. PROYECTOS E INTALACIONES ENERGETICAS S.XXI, S.L. (PRINEN)

. MICROLED LA MANCHA, S.L

. GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERIA Y MONTAJES, S.L
EIFFAGE ENERGIA , S.L.U

10. LINEAS Y CABLES, S.A.

11. ELECNOR, S.A

12. GRUPO INDULAMP ENERGY, S.L

13. SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. (SICE)

14. MONTAJES ELECTRICOS DEL GUADIANA AGRICOLA E INDUSTRIALES (MEGAISA)
15. COBRA

16. GREMOBA, S.L

2.~ ANALISIS Y VALORACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS.

A continuacién procedemos al estudio detallado del sobre n® 2 de cada una de las
ofertas presentadas con el fin de determinar si cumplen o no con los requisitos minimos
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

1.- IMESAPI, S.A.

La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones

Técnicas.

2.- PROYECTOS Y MONTAJES INGEMONT, S.A

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- Seguin el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, en el punto 6 de la cldusula tercera
indica: “Deberdn estudiarse al menos todas las vias presentes en dicho anexo (Il),
conservando el perfil de la via, disposicién de luminarias, asi como la clase de

iluminacién seleccionada”,
Los estudios presentados por el licitador no respetan este punto en lo concerniente a:

O

o 0 O 0 0

Calle Barranco, saliente sobre calzada.

Calle Cruz del Rio, saliente sobre la calzada.

Calle Olive Gordo, saliente sobre la calzada.

Calle Recuerdo, saliente sobre calzada.

Calle San Jose, inclinacién del brazo.

Calle Santa Ang, saliente sobre la calzada, inclinacién del brazo.

'INFORME TECNICO SOBRE EL CONTRATO DEL SUMINISTRO E INSTALACION, POR LOTES, DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL
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o Calle Trajano, inclinacién del brazo.

o Calle Traviesas, saliente sobre la calzada, inclinacién del brazo.
El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB116-
030740 (STW) Lum. Exterior: ABBY 26W 4000K (STW) supera en mas de un 5% el
mdéximo permitido, que para la tipologia nimero 18 es de 3.165,75 Im.
El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB116-
030T40 (STW) Lum. Exterior: ABBY 20W 4000K (STW) supera en més de un 5% el
mdximo permitido, que para la tipologia nimero 4 es de 2.415 Im.
El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB116-
030740 (STX) Lum. Exterior: ABBY 20W 4000K (STX) supera en mds de un 5% el
mdximo permitido, que para la tipologia nimero 4 es de 2,415 Im,
El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB124-
060T40 (STW) Lum. Exterior: ABBY 51W 4000K (STW) supera en mas de un 5% el
méximo permitido, que para la tipologia nimero 16 es de 6.142,50 Im.
En el sobre 2, se observan documentos que deben ser valorables en el sobre n° 4,
criterios automdticos.
Del Pliego de Prescripciones Técnicas, se deduce con total claridad la documentacion
que debe contener cada sobre y ademds se afiadieron varios comentarios en el Perfil
del Contratante durante el plazo de presentacién de las ofertas, con el fin de
destacar este aspecto.
Es de especial interés desconocer los aspectos susceptibles de valoracion auvtomética
en tanto sean objeto de valoracion los aspectos sujetos a juicio de valor, para evitar
que pueda influir en la ponderacion del juicio téenico al conocerse previamente la
puntuacién que obtendria un licitador en estos aspectos reglados o automdticos. Tan
importante es esta regla del secreto de la oferta que su inobservancia supone la
exclusién del licitador que la incumple y por ello debe exigirse la debida diligencia a
los licitadores al presentar y documentar sus ofertas, en aras a preservar el principio
de igualdad de trato de los licitadores que es el que inspira dicha regla.
Segin el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares en su clausula 59 solicita a
cada LICITADOR la presentacién de los certificados 1SO 9001 e ISO 14001 que
ACREDITE que la EMPRESA FABRICANTE y TODOS SUS PROCESOS DE
FABRICACION sigan los estandares de calidad y medio ambiente marcados en
ambas normas. A su vez, esta peticién es recomendacién del Instituto para la
Diversificacion y Ahorro de la Energia y del Comité Espaiiol de lluminacion en su
documento “REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS CON
TECNOLOGIA LED PARA ALUMBRADO EXTERIOR”
El Certificado ISO 9001:2008, del fabricante ARTESOLAR, se refiere a la
Comercializacién y Distribucion de tecnologia y luminaria LED y no al proceso de
FABRICACION, con lo cual no se certifica que los productos ofertados cumplan con los

requisitos técnicos establecidos en el Pliego.
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3.- SISTEMA DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A (SACONSA)

La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

4.- DUCTOLUX, S.L

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- Segun el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, en el punto é de la cldusula tercera
indica: “Deberdn estudiarse al menos tfodas las vias presentes en dicho anexo (I},
conservando el perfil de la via, disposicion de luminarias, asi como la clase de
iluminacién seleccionada”.

Los estudios presentados por el licitador no respetan este punto en lo concerniente «:
o Calle Barranco, saliente sobre calzada.

Calle Cruz del Rio, saliente sobre la calzada.

Calle Olivo Gordo, saliente sobre la calzada.

Calle Recuerdo, saliente sobre calzada.

Calle San Jose, inclinacién del brazo.

Calle Santa And, saliente sobre la calzada, inclinacion del brazo.
Calle Trajano, inclinacién del brazo.

o Calle Traviesas, saliente sobre la calzada, inclinacién del brazo.

o C 0 O 0 0

- El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB116-
030740 (STW) Lum. Exterior: ABBY 26W 4000K (STW) supera en més de un 5% el
méximo permitido, que para la tipologia nimero 18 es de 3.165,75 Im.

- El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB116-
030T40 (STW) Lum. Exterior: ABBY 20W 4000K (STW) supera en més de un 5% el
mdximo permitido, que para la tipologia nimero 4 es de 2.415 Im.

- El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB116-
030740 (STX) Lum. Exterior: ABBY 20W 4000K (STX) supera en més de un 5% el
méximo permitido, que para la tipologia nimero 4 es de 2.415 Im,

- El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB124-
060T40 (STW) Lum. Exterior: ABBY 51W 4000K (STW) supera en mds de un 5% el
mdiximo permitido, que para la tipologia nimero 16 es de 6.142,50 Im.

- En el sobre 2, se observan documentos que deben ser valorables en el sobre n® 4,
criterios automaticos.

- Del Pliego de Prescripciones Técnicas, se deduce con total claridad la documentacioén
que debe contener cada sobre y ademds se afiadieron varios comentarios en el Perfil
del Contratante durante el plazo de presentacién de las ofertas, con el fin de
destacar este aspecto.

Es de especial interés desconocer los aspectos susceptibles de valoracion automética
en tanto sean objeto de valoracion los aspectos sujetes a juicio de valor, para evitar
que pueda influir en la ponderacidén del juicio técnico al conocerse previamente la
puntuacién que obtendria un licitador en estos aspectos reglados o automdaticos. Tan

ALUMBRADO PUBLICO DE VILLANUEVA DE LA SERENA,
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importante es esta regla del secreto de la oferta que su inobservancia supone la
exclusién del licitador que la incumple y por ello debe exigirse la debida diligencia a
los licitadores al presentar y documentar sus ofertas, en aras a preservar el principio
de igualdad de trato de los licitadores que es el que inspira dicha regla.

Segin el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares en su cldusula 59 solicita «
cada LICITADOR la presentacién de los certificados ISO 9001 e ISO 14001 que
ACREDITE que la EMPRESA FABRICANTE y TODOS SUS PROCESOS DE
FABRICACION sigan los estandares de calidad y medio ambiente marcados en
ambas normas. A su vez, esta peticion es recomendacidén del Instituto para la
Diversificaciéon y Ahorro de la Energia y del Comité Espaiiol de lluminacion en su
documento “REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS CON
TECNOLOGIA LED PARA ALUMBRADO EXTERIOR”

El Certificado 1SO 9001:2008, del fabricante ARTESOLAR, se refiere a la
Comercializacién y Distribucién de tecnologia y luminaria LED y no al proceso de
FABRICACION, con lo cual no se certifica que los productos ofertados cumplan con los
requisitos técnicos establecidos en el Pliego.

5.- APl MOVILIDAD, S.A

La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

6.- PROYECTOS E INTALACIONES ENERGETICAS S.XXI, S.L. (PRINEN)

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones

Técnicas, por los siguientes motivos:

En el sobre 2, se observan documentos que deben ser valorables en el sobre n° 4,
criterios automdticos.

Del Pliego de Prescripciones Técnicas, se deduce con total claridad la documentacion
que debe contener cada sobre y ademds se afiadieron varios comentarios en el Perfil
del Contratante durante el plazo de presentacidn de las ofertas, con el fin de
destacar este aspecto.

Es de especial interés desconocer los aspectos susceptibles de valoracién automatica
en tanto sean objeto de valoracién los aspectos sujetos a juicio de valor, para evitar
que pueda influir en la ponderacién del juicio técnico al conocerse previamente la
puntucicién que obtendria un licitador en estos aspectos reglados o automdticos. Tan
importante es esta regla del secreto de la oferta que su inobservancia supone la
exclusion del licitador que la incumple y por ello debe exigirse la debida diligencia «
los licitadores al presentar y documentar sus ofertas, en aras a preservar el principio
de igualdad de trato de los licitadores que es el que inspira dicha regla.
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7.~ MICROLED LA MANCHA, S.L

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- No presentan estudios de iluminacién de ninguna de las calles del Lote 4.
- No presentan la garantia del fabricante del proyector, ni el resto de Documentacién
Técnica Exigida en la Cléusula 5° del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Y segin el Anexo V presentado:

- El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB116-
030740 (STW) Lum. Exterior: ABBY 20W 4000K (STW) supera en mds de un 5% el
méximo permitido, que para la tipologia nimero 4 es de 2.415 Im.

- El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A, 51AB124-
060T40 (STW) Lum. Exterior: ABBY 51W 4000K (STW) supera en més de un 5% el
maximo permitido, que para la tipologia nimero 16 es de 6.142,50 Im.

- El flujo nominal del sistema de la luminaria Artesolar lluminacion,S.A. 51AB116-
030740 (STW) Lum. Exterior: ABBY 26W 4000K (STW) supera en més de un 5% el
méaximo permitido, que para la tipologia nimero 18 es de 3.165,75 Im.

8.- GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERIA Y MONTAJES, S.L

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- No presenta estudio luminotécnico de ninguna de las calles contempladas en el Lote 4,
en el que se justifique los niveles de iluminacién segin las soluciones que figuran en el
anexo |l

9.- EIFFAGE ENERGIA , S.L.U

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- En el sobre 2, se observan documentos que deben ser valorables en el sobre n° 4,
criterios automaticos.

- Del Pliego de Prescripciones Técnicas, se deduce con total claridad la documentacién
que debe contener cada sobre y ademds se afiadieron varios comentarios en el Perfil
del Contratante durante el plazo de presentacién de las ofertas, con el fin de
destacar este aspecto.

Es de especial interés desconocer los aspectos susceptibles de valoraciéon automética
en tanto sean objeto de valoracion los aspectos sujetos a juicio de valor, para evitar
que pueda influir en la ponderacién del juicio técnico al conocerse previamente la
puntuaciéon que obtendria un licitador en estos aspectos reglados o automdticos. Tan
importante es esta regla del secreto de la oferta que su inobservancia supone la
exclusién del licitador que la incumple y por ello debe exigirse la debida diligencia a
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los licitadores al presentar y documentar sus ofertas, en aras a preservar el principio
de igualdad de trato de los licitadores que es el que inspira dicha regla.

10.- LINEAS Y CABLES, S.A.

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- No presenta estudio luminotécnico de ninguna de las calles contempladas en el Lote 4,
en el que se justifique los niveles de iluminacién segin las soluciones que figuran en el
anexo Il

- Y segin el Anexo V presentado, todas las tipologias del fabricante ARTESOLAR
supera en més de un 5% el méximo permitido del flujo luminoso y la potencia nominal
de la luminaria.

- No presentan la garantia del fabricante del proyector, ni el resto de Documentecidn
Técnica Exigida en la Cldusula 5° del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

11.- ELECNOR, S.A

La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

12.- GRUPO INDULAMP ENERGY, S.L

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- No presenta estudio luminotécnico de ninguna de las calles contempladas en el Lote 4,
en el que se justifique los niveles de iluminacién segin las soluciones que figuran en el
anexo Il

- No presentan documentacién exigible en la Documentacién Técnica Exigida en la
Cléusula 5° del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

13.- SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. (SICE)

La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

14.-MONTAJES ELECTRICOS DEL GUADIANA AGRICOLA E INDUSTRIALES (MEGAISA)

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- En el sobre 2, se observan documentos que deben ser valorables en el sobre n° 4,
criterios automaticos.

- Del Pliego de Prescripciones Técnicas, se deduce con total claridad la documentacién
que debe contener cada sobre y ademas se aiiadieron varios comentarios en el Perfil
del Contratante durante el plazo de presentacién de las ofertas, con el fin de
destacar este aspecto.
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Es de especial interés desconocer los aspectos susceptibles de valoracién automdtica
en tanto sean objeto de valoracion los aspectos sujetos a juicio de valor, para evitar
que pueda influir en la ponderacién del juicio técnico al conocerse previamente la
puntuacién que obtendria un licitador en estos aspectos reglados o automdticos. Tan
importante es esta regla del secreto de la oferta que su inobservancia supone la
exclusion del licitador que la incumple y por ello debe exigirse la debida diligencia «
los licitadores al presentar y documentar sus ofertas, en aras a preservar el principio
de igualdad de trato de los licitadores que es el que inspira dicha regla.

15.- COBRA

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones

Técnicas, por los siguientes motivos:

Segun el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, en el punto 6 de la cldusula tercera
indica: “Deberdn estudiarse al menos todas las vias presentes en dicho anexo (l),
conservando el perfil de lo via, disposicién de luminarias, asi como la cluse de
iluminacién seleccionada”.

Los estudios presentados por el licitador no respetan este punto en lo concerniente a:

Calle Fajardo, Inclinacién del brazo

Calle Quintana, Saliente sobre la calzada,

San José, Inclinacién del brazo

Santa Ang, Inclinacién del brazo

Trajano, Perfil de via piblica, inclinacién del brazo
Traviesas, inclinacién del brazo.

c 0 o0 O 0 O

o Acceso cementerio, inclinacién del brazo
La potencia nominal del sistema de la luminaria SECOM 3380 58 50 84 3405
ECODUT K1 LED ASIM STREET supera en més de un 5% el minimo permitido, que
para la tipologia nimero 5 es de 36,1 W
El flujo nominal del sistema de la luminaria SECOM 3380 58 50 83 3405 (24AF-4A)
ECODUT K1 LED ASIM STREET (24AF-4A) supera en mds de un 5% el méximo
permitido, que para la tipologia nimero 5 es de 4830 Im
El flujo nominal del sistema de la luminaria SECOM 3380 58 50 84 3405 {16AF-
12A) ECODUT LED ASIM STREET (16AF-12A) supera en més de un 5% el méximo
permitido, que para la tipologia nimero 11 es de 3.491,25 Im
El flujo nominal del sistema de la luminaria SECOM 3380 58 50 83 3405 (24AF-4A)
ECODUT K1 LED ASIM STREET (24AF-4A) supera en més de un 5% el mdaximo
permitido, que para la tipologia nimero 18 es de 3.165,75 Im
El flujo nominal del sistema de la luminaria SECOM 3380 58 50 84 3407 / ECODUT
K1 LED supera en mds de un 5% el méximo permitido, que para la tipologia nimero
4esde 2415 Im
El flujo nominal del sistema de la luminaria SECOM 3380 58 50 84 3407 / ECODUT
K1 LED supera en més de un 5% el méximo permitido, que para la tipologia nimero
17 es de 3.108 Im

INFORME TECNICO SOBRE EL CONTRATO DEL SUMINISTRO E INSTALACION, POR LOTES, DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARAEL

ALUMBRADO PUBLICO DE VILLANUEVA DE LA SERENA.
28



EXCMO. AYUNTAMIENTO

Ae

VILLANUEVA DE LA SERENA

(BADAJOZ)

El flujo nominal del sistema de la luminaria SECOM 3380 58 50 84 3407 / ECODUT
K1 LED supera en mds de un 5% el méximo permitido, que para la tipologia nimero
18 es de 3.165,75 Im

El flujo nominal del sistema de la luminariac SECOM 3380 58 25 84 3405 (8AF-20A)
ECODUT K1 LED ASIM STREET (8AF-20A) supera en mds de un 5% el maximo
permitido, que para la tipologia nimero 4 es de 2.415 Im

El flujo nominal del sistema de la luminaria SECOM 3380 58 50 83 3405 (24AF-4A)
ECODUT K1 LED ASIM STREET (24AF-4A) supera en més de un 5% el méximo
permitido, que para la tipologia nimero 5 es de 4830 Im

El flujo nominal del sistema de la luminaria SECOM 3380 58 75 84 3407 / ECODUT
K1 LED supera en mds de un 5% el méximo permitido, que para la tipologia nimero
6 es de 3.150 Im

El flujo nominal del sistema de la luminaria SECOM 3380 58 50 84 3405 ECODUT
K1 LED ASIM STREET supera en més de un 5% el minimo permitido, que para la
tipologia nimero 16 es de 5.557,50 Im.

En el sobre 2, se observan documentos que deben ser valorables en el sobre n° 4,
criterios avtomdaticos.

Del Pliego de Prescripciones Técnicas, se deduce con total claridad la documentacién
que debe contener cada sobre y ademds se afadieron varios comentarios en el Perfil
del Contratante durante el plazo de presentacion de las ofertas, con el fin de
destacar este aspecto.

Es de especial interés desconocer los aspectos susceptibles de valoracién automéatice
en tanto sean objeto de valoracion los aspectos sujetos a juicio de valor, para evitar
que pueda Influir en la ponderacién del juicio téenico al conocerse previamente la
puntuacion que obtendria un licitador en estos aspectos reglados o autométicos. Tan
importante es esta regla del secreto de la oferta que su inobservancia supone la
exclusion del licitador que la incumple y por ello debe exigirse la debida diligencia a
los licitadores al presentar y documentar sus ofertas, en aras a preservar el principlo
de igualdad de trato de los licitadores que es el que inspira dicha regla.

16.- GREMOBA, S.L

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones

Técnicas, por los siguientes motivos:

Segin el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, en el punto é de la cldusula tercera
indica: “Deberdn estudiarse ol menos todas las vias presentes en dicho anexo (l1),
conservando el perfil de la via, disposicién de luminarias, asi como la clase de
iluminacidn seleccionada”.

Los estudios presentados por el licitador no respetan este punto en lo concerniente a:
No presentan estudios de iluminacién de ninguna de las calles del Lote 4.

Y segin el Anexo V presentado:
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El flujo nominal del sistema de la luminaria ZYTECH SLAC-4 26 W supera en mds de
un 5% el maximo permitido, que para la tipologia nimero 4 es de 2415 Im.

La potencia nominal del sistema de la luminaria ZYTECH SLAC-4 26 W supera en mas
de un 5% el minimo permitido, que para la tipologia nimero 4 es de 21 W.

La potencia nominal del sistema de la luminaria ZYTECH SLAC-4 44 W supera en mds
de un 5% el minimo permitido, que para la tipologia nimero 5 es de 39.9 W.

El flujo nominal del sistema de la luminaria ZYTECH SLAC-4 44 W supera en més de
un 5% el méximo permitido, que para la tipologic nimero 11 es de 3491.25 Im.

La potencia nominal del sistema de la luminaria ZYTECH SLAC-4 44 W supera en mds
de un 5% el minimo permitido, que para la tipologia nimero 11 es de 28.35 W.

El flujo nominal del sistema de la luminaria ZYTECH SLAC-4 60 W supera en més de
un 5% el méximo permitido, que para la tipologict nimero 16 es de 6142.5 Im.

La potencia nominal del sistema de la luminaria ZYTECH SLAC-4 60 W supera en mds
de un 5% el minimo permitido, que para la tipologia nimero 16 es de 52.5 W.

El flujo nominal del sistema de la luminaria ZYTECH SLAC-4 26 W supera en mas de
un 5% el minimo permitico, que para la tipologia nimero 18 es de 2864.25 Im.

El flujo nominal del sistema de la luminaria ZYTECH SLAC3II 28 W supera en mds de
un 5% el méximo permitido, que para la tipologia nimero 23 es de 3675 Im.

La potencia nominal del sistema de la luminaria ZYTECH SLACSIl 28 W supera en
mas de un 5% el minimo permitido, que para la tipologia nimero 23 es de 37.05 W.
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1.- RELACION DE LICITADORES EN LOTE 5.

1. IMESAPI, S.A.
2. SISTEMA DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A (SACONSA)

3. ENDESA , S.A.U.

4. API MOVILIDAD, S.A

5. GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERIA Y MONTAJES, S.L

6. ELECNOR, S.A

7. SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. (SICE)
8
9
1

. ELECTRICIDAD VIR, S.L )
MONTAIJES ELECTRICOS DEL GUADIANA AGRICOLA E INDUSTRIALES (MEGAISA)

0. GREMOBA, S.L
2 ANALISIS Y VALORACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS.

A continuacién procedemos al estudio detallado del sobre n® 2 de cada una de las
ofertas presentadas con el fin de determinar si cumplen o no con los requisitos minimos
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

1.- IMESAP|, S.A.

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- No presenta estudio luminotécnico de ninguna de las calles contempladas en el Lote 5,
en el que se justifique los niveles de iluminacién segin las soluciones que figuran en el
anexo Il

2.- SISTEMA DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A (SACONSA)

La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

3.- ENDESA , S.A.U.

La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

4.- APl MOVILIDAD, S.A

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- No presenta estudio luminotécnico de ninguna de las calles contempladas en el Lote 5,
en el que se justifique los niveles de iluminacién segun las soluciones que figuran en el
anexo |l
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5.- GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERIA Y MONTAJES, S.L

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Téenicas, por los siguientes motivos:

- No presenta estudio luminotécnico de ninguna de las calles contempladas en el Lote 5,
en el que se justifique los niveles de iluminacion segin las soluciones que figuran en el
anexo |l.

- Y segin el Anexo V presentado, todas las tipologias del fabricante SECOM supera
en mas de un 5% el méximo permitido del flujo luminoso y la potencia nominal de la
luminaria.

- En el sobre 2, se observan documentos que deben ser valorables en el sobre n° 4,
criterios automdticos.

- Del Pliego de Prescripciones Técnicas, se deduce con total claridad la documentacién

que debe contener cada sobre y ademds se afiadieron varios comentarios en el Perfil
del Contratante durante el plazo de presentacion de las ofertas, con el fin de
destacar este aspecto.
Es de especial interés desconocer los aspectos susceptibles de valoraciéon automatica
en tanto sean objeto de valoracion los aspectos sujetos a juicio de valor, para evitar
que pueda influir en la ponderacién del juicio técnico al conocerse previamente la
puntuacién que obtendria un licitador en estos aspectos reglados o automaticos. Tan
importante es esta regla del secreto de la oferta que su inobservancia supone la
exclusién del licitador que la incumple y por ello debe exigirse la debida diligencia a
los licitadores al presentar y documentar sus ofertas, en arus a preservar el principio
de igualdad de trato de los licitadores que es el que inspira dicha regla.

- Se presentan ensayos por laboratorio acreditado ENAC con un marcado P64,
presentando SECOM un certificado de conformidad IP66.

6.- ELECNOR, S.A

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por los siguientes motivos:

- No presenta estudio luminotécnico de ninguna de las calles contempladas en el Lote 5,
en el que se justifique los niveles de iluminacién segin las soluciones que figuran en el
anexo Il

7.- SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. (SICE)

La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

8.- ELECTRICIDAD VIR, S.L

La oferta cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
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9.- MONTAJES ELECTRICOS DEL GUADIANA AGRICOLA E INDUSTRIALES (MEGAISA)

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones

Técnicas, por los siguientes motivos:

No presenta estudio luminotécnico de ninguna de las calles contempladas en el Lote 5,
en el que se justifique los niveles de iluminacién segin las soluciones que figuran en el
anexo |l.

10.-GREMOBA, S.L

La oferta no cumple con los requisitos minimos establecicdos en el Pliego de Prescripciones

Técnicas, por los siguientes motivos:

2.017.

Segin el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, en el punto 6 de la cldusula tercera
indica: “Deberdn estudiarse al menos todas las vias presentes en dicho anexo (I},
conservando el perfil de la via, disposicion de luminarias, asi como la clase de
iluminacién seleccionada”.

Los estudios presentados por el licitador no respetan este punto en lo concerniente a:

No presentan estudios de iluminacién de ninguna de las calles del Lote 5.
Y segun el Anexo V presentado:

El flujo nominal del sistema de la luminaria ZYTECH SLAC-4 44 W supera en més de
un 5% el maximo permitido, que para la tipologia nimero 1 es de 4095 Im.

La potencia nominal del sistema de la luminaria ZYTECH SLAC-4 44 W supera en més
de un 5% el minimo permitido, que para la tipologia nimero 1 es de 35.7 W.

El flujo nominal del sistema de la luminaria ZYTECH SLAC-4 26 W supera en més de
un 5% el minimo permitido, que para la tipologia nimero 2 es de 3195 Im.

La potencia nominal del sistema de la luminaria ZYTECH SLAC-4 26 W supera en més
de un 5% el minimo permitido, que para la tipologia nimero 2 es de 25.2 W,

El flujo nominal del sistema de la luminaria ZYTECH SLAC-4 60 W supera en més de
un 5% el minimo permitido, que para la tipologia nimero 13 es de 7220 Im.

La potencia nominal del sistema de la luminaria ZYTECH SLAC-4 60 W supera en més
de un 5% el minimo permitido, que para la tipologia nimero 13 es de 60.8 W.

El flujo nominal del sistema de la luminaria ZYTECH SLAC-4 60 W supera en mds de
un 5% el méximo permitido, que para la tipologia nimero 15 es de 6090Im.

La potencia nominal del sistema de la luminaria ZYTECH SLAC-4 60 W supera en més
de un 5% el maximo permitido, que para la tipologia ndmero 15 es de 56.7 W.

Lo que se comunica a los efectos oportunos, en Villanueva de la Serena a 8 de agosto de

ml, ‘
r,gb INDUSTRIAL,
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